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Laboratori 2P-15
-Realizzazione pavimentazione
in cloruro di polivinile

Corridoio 2P-5; Dis. 2P-3; 2P-1; 2P-16
-Istallazione controsoffitto REI

Laboratorio 2P-7
-Demolizione pavimentazione
- Demolizione rivestimento
- Rimozione sanitari
- Rimozione impianto a pavimento
-Rimozione impianto di aerazione
-Rimozione battiscopa
-Dismissione infissi interni

Studi 2P-13 e 2P-14
-Dismissione infissi interni per ricollocazione
-Demolizione tramezzo per spostamento
-Apertura vano porta
-Riparazione pavimento

Dis. 2P-3; Studio 2P-2
-Dismissione n. 3infissi
-Demolizione tramezzo
-Riparazione pavimento

-Dismissione passerella con infisso di
chiusura della stessa

-Apertura vano porta

-Demolizione tramezzo
-Riparazione pavimento

W.C. 2P-4
-Dismissione infisso
-Rimozione sanitari
-Demolizione tramezzo
-Riparazione pavimento

Aula A
-Realizzazione pavimentazione
in cloruro di polivinile
-Istallazione tende oscuranti

Scala A
-Dismissione idrante
per spostamento -Istallazione idrante

derivante da spostamento. si rimanda alla tavola impianto idritco

INTERVENTI DI PIANO
I locali a destinazione d'uso laboratorio, aula e
corridoio verranno interessati dallo smontaggio e
trasporto a magazzino, in attesa di essere
ricollocati a fine lavori.

                  DEMOLIZIONI, DISMISSIONI,
SMONTAGGIO
                   RICOSTRUZIONI, ISTALLAZIONI,
TRATTAMENTO MANUFATTI

-Realizzazione nuovo blocco servizi igienici,
da trasformazione di un locale prima
destinato a studio
-Istallazione n. 2 porte da 90 cm sx

INTERVENTI DI PIANO
Per ogni piano, in corrispondenza delle opere di
demolizione, taglio della muratura, dismissione di
infissi, di smontaggio di presidi fissi antincendio
(idranti), si procederà alla ridefinizione degli strati
di finitura e tinteggiatura.

-Realizzazione passerella con collocazione
di pannelli modulari verticali ed orizzontali
 in grigliato elettrofusoe copertura con lastre
in multistrato

-Chiusura vano porta

-Modifica da foro porta a foro finestra

-Dismissione infisso per ricoloocazione
-Apertura vano porta
-Riparazione pavimento

Corridoio 2P-5
-Apertura n. 2 vani porta
- Dismissione infisso
-Dismissione 5 infissi

-Chiusura sopraluce
-Istallazione nuova porta REI, 90 cm sx
con maniglione antipanico

Scala A
-Istallazione nuova porta REI a due ante,
 90+30 cm

-Modifica da foro porta a foro finestra

Laboratorio 2P-12
-Ricollocazione porta REI, da 90 sx
-Chiusura vano porta

Studio 2P-11
-Istallazione porta da 90 sd

Studi 2P-13 e 2P-14
-Ricollocazione porta da 90 sx
-Ricollocazione porta da 90 dx

Laboratori 2P-7
-Realizzazione pavimentazione
in cloruro di polivinile
-Istallazione porta REI da 90 dx
-Chiusura vano porta

-Istallazione n. 2 porte REI da 90 sx

INTERVENTI DI PIANO
Tutte le misure dovranno essere verificate, a cura
dell'appaltatore, ai fini di una congrua
quantificazione di tutte le opere ed interventi.

-Chiusura vano porta
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Relazione Tecnica interventi edili
Planimetria Generale

Planimetrie stato di fatto e di progetto
  piano interrato
  piano terra rialzato
  piano primo
  piano secondo
  piano terzo
  copertura

Arch. Tiziana Longo

Abaco degli infissi

Planimetria degli interventi (demolizione e ricostruzioni) :
  piano interrato
  piano terra rialzato
  piano primo
  piano secondo
  piano terzo
  copertura

Progetto

PROGETTO ARCHITETTONICO

Prospetti e sezioni

-Istallazione pannello REI (misura necessaria per
l'adeguamento anticendio)

-Istallazione pannello REI (misura necessaria per
l'adeguamento anticendio)

-sostituzione perte esistenti con nuove porte REI 60
120 cm come da abaco

Corridoio PR-16
-intervento di efficientamento energetico:
Istallazione controsoffitto di tipo REI come da
computo in panelli per collocazione corpi
illuminanti

-Istallazione pannello REI (misura necessaria per
l'adeguamento anticendio)

-sostituzione perte esistenti con nuove porte REI 60
120 cm come da abaco
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