LEGENDA IMPIANTO ADDUZIONE IDRICA E SCARICO DEL
BANCO LAVELLO
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LEGENDA ARREDO TECNICO (NUOVA FORNITURA)

BANCO di LAVORO (serie MECC) con ALZATA PORTASERVIZI

(attrezzabile in elevazione con mensole e/o pensili)
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LEGENDA IMPIANTO IDRICO — IGIENICO

SANITARIO
S Condotta sanitari per acqua calda/fredda (DISTRIBUZIONE A
— = PARETE /PAVIMENTO).Tubazione acqua in multistrato.
— o Punto acqua fredda e calda

Collettore in ottone per impianto idrosanitario per vie

V77777 1”7=3/4" (acqua fredda)

Collettore in ottone per impianto idrosanitario per vie
1"=3/4" (acqua calda)
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Tubazione di scarico

[ ] Boiler

N.B.: Le altezze degli scarichi e degli attacchi di adduzione dell’acqua
devono essere concordate con la Direzione Lavori in cantiere

DIAMETRI ESTERNI (MM) DELLE TUBAZIONI DELL'ACQUA E DELLE TUBAZIONI DI
SCARICO Al SINGOLI IMPIEGHI

Wc Lavabo
Descrizione @ Descrizione @
Adduzione acqua fredda 16 Adduzione acqua fredda 16
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LEGENDA IMPIANTO ESTRAZIONE CAPPE

D Condotti estrazione fumi cappe chimiche dei laboratori.
tubazione rigida diametro 250 mm
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